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Питання економного використання всіх видів енергії, у тому числі 

електричної, і підвищення економічності роботи систем електропостачання є 

важливою державною проблемою. 

Електроенергія, як особливий вид продукції, володіє певними 

характеристиками, що дозволяють судити про її придатність в різних 

виробничих процесах. Сукупність таких характеристикоб'єднані під загальним 

поняттям якості електроенергії. 

В останні роки підвищенню якості електроенергії приділяють велику 

увагу, тому що якість електроенергії може істотно впливати наїї витрату, 

надійність систем електропостачання, технологічний процес виробництва. 

Якість електроенергії можна поліпшити засобами живильної мережі або 

застосуванням відповідного додаткового обладнання наоснові наявного досвіду 

проектних і експлуатаційних організацій. 

Одним з основних питань, пов'язаних з підвищенням якості електроенергії 

в мережах, є питання про компенсацію реактивної потужності, що включає 

вибір доцільних джерел, розрахунок і регулювання їх потужності, розміщення 

джерел у системі електропостачання.[1] 

Метою роботи є порівняння швидкодіючих джерел реактивної потужності, 

виявлення їх переваг та недоліків. До таких пристроїв відносяться статичні 

компенсатори реактивної потужності, статичні тиристорні компенсатори 

реактивної потужності прямої і непрямої дії, а також статичні компенсатори на 

основі перетворювачів з IGBT транзисторами. 

За допомогою експериментальних досліджень в бібліотеці SimPowerSys 

програмного комплексу Matlab виконано порівняння роботи швидкодіючих 

джерел реактивної потужності та їх ефективності. Проведено аналіз способів 

зменшення впливу реактивної потужності на споживачів електроенергії. 

Результати досліджень, та аналізу приведені у доповіді та дозволяють 

зробити висновки про ефективність тих чи інших джерел реактивної 

потужності в залежності від умов їх використання. 

 
Список літератури: 

1. Готман В. И.Критерии оценки экономической эффективности компенсации 

реактивной мощности в электроснабжении / В. И. Готман // Электричество. - 2010. - № 1.- С. 

13-18. 


